
Bezirksregierung Arnberg
Untere Wasserbehörde abc

Überwachungsbericht SüwVO Abw
Beauftragte

Seite 1

Netzbetreiber

Name: Stadt Bergkamen / SEB

Straße, Nr. Rathausplatz 1

PLZ, Ort 59192 Bergkamen
Berichtsjahr (BJ): 2019

Ansprechpartner für Rückfragen:

Name: Herr Lübke

Telefon: 02307 / 965-354

Fax: 02307 / 69299

e-mail: k.luebke@bergkamen.de

        Verantwortlicher für den Betrieb der Entwässerungseinrichtungen:

Name: Herr Dr.-Ing. Peters

Telefon: 02307 / 965-333

Fax: 02307 / 69299

e-mail: dr.peters@bergkamen.de
Stellvertreter:

Name: Herr Staschat
Telefon: 02307 / 965-320

Fax: 02307 / 69299

e-mail: t.staschat@bergkamen.de

Gewässerschutzbeauftragter:

Name: Herr Strüwer

Telefon: 02307 / 965-420

Fax: 02307 / 69299

e-mail: r.struewer@bergkamen.de
Stellvertreter:

Name:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Anlage 2 zur Drucksache 11/2063



Bezirksregierung Arnsberg
Untere Wasserbehörde abc

Überwachungsbericht SüwVO Abw.
KS- Kanäle und Schachtbauwerke
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Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2019

Angaben zu den Berichtspflichten: vorhanden
Anweisung für die Selbstüberwachung x

Überwachungsbericht x
Betriebsanweisung x

Betriebsbericht * 1

Angaben zum Gesamtnetz:
Spülplan vorhanden * 2

erstmalige Erfassung des Zustandes einschl. klassifizierter Zustandsbewertung x
vorgenommen

wenn ja, wann abgeschlossen 2009 Jahr
Zustandsbewertung erfolgte nach: ATV/DWA schlechteste Bewertung = 0

                                                 ISYBAU * 3 schlechteste Bewertung = 5

untersuchte Kanallänge im 
Untersuchungszyklus 

(Zweit- oder Drittbefahrung)
(gesamt)

untersuchte 
Kanallänge im 
Berichtsjahr

sanierte 
Kanallänge im 
Berichtsjahr

0 1 2 3 4 5
km               km km km km

RW 23 2,203 0,876 0,393 0,769 0,263 0,12 5,573 2,203 0,288
SW 11,087 0,683 0,259 0,665 0,437 0,503 0,153 2,7 1,022 0,642

MW 188 40,022 1,573 15,379 43,703 20,883 3,657 125,216 37,461 3,061

*) schlechteste Zustandsbewertung

Entwässerungs-
system 

Anzahl der 
Schächte 

untersuchte Schächte im 
Untersuchungszyklus 

(Zweit- oder Drittbefahrung)
(gesamt)

untersuchte 
Schächte im 
Berichtsjahr

sanierte 
Schächte im 
Berichtsjahr

0 1 2 3 4 5

Anzahl km Anzahl Anzahl

RW 746 86 0 29 8 3 8 134 67 12

SW 316 44 1 15 7 1 2 70 37 2

MW 5617 810 11 1134 203 226 289 2673 1064 72

*) Bewertung siehe Anlage SüwVO-Abw "2." sowie Anlage Betriebserlass "2."

Anzahl

Netzlänge Entwässerungs-
system 

aktuelle Zustandsbewertung aller Kanäle   *)                                
(Stand 31.12. des BJ)  

Anzahl der aktuell schadhaften Schächte  *)                
(Stand 31.12. des BJ)    



Bezirksregierung Arnsberg
Untere Wasserbehörde abc

Überwachungsbericht SüwVO Abw.
PW- Abwasserpumpwerke / Hochwasserpumpwerke

Seite 1

Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEBBerichtsjahr (BJ: 2019

Zutreffendes ankreuzen!

Abwasserpumpwerke
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Störmelde-
einrichtung 
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Notstromversorgung 
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Bezeichnung RW SW MW lokal fern Netz lokal mobil Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

PW 1 Heil Nördliche Lippestraße x x *2 *2

PW Am Schlagbaum x x *2 *2

PW Fürstenhof x x *2 *2

PW Gewerbestraße x x *2 *2

PW Königstraße x x *2 *2

PW Nordfeldstraße x x *2 *2

PW Pantenweg x x *2 *2

PW Reithalle x x *2 *2

PW Südliche Lippestraße x x *2 *2

PW Gut Velmede x x *2 *2

PW Werner Straße x x *2 *2

PW Logistikpark A2 x x *2 *2

PW Industriestraße x x *2 *2

"Notstromaggregat mobil" x 12

Bei der Stadt Bergkamen/SEB ist das Prozessleitsystem Scada V10 im Einsatz

* 2 - Die Kontrolle erfolgt über das Betriebsführungsprogramm Kanio und Betriebserfahrungen
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Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr



Bezirksregierung Arnsberg
Untere Wasserbehörde abc

Überwachungsbericht SüwVO Abw.
DL - Druckleitungen (ohne Druckentwässerungsnetze)

Seite1

Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2019

Zutreffendes ankreuzen!

Druckleitungen (ohne Druckentwässerungsnetz) Gesamtlänge

Erfassung 
sichtbarer 

Schäden an 
Kontroll- und 
Reinigungs-

öffnungen im BJ

Anzahl der 
Funktions- 

prüfungen von 
Armaturen und 

Kontrollein-
richtungen im BJ

Bezeichnung RW SW MW km Anzahl Anzahl

Nordfeldstraße x 0,25 2 12

Fürstenhof x 0,01 2 12

Gewerbestraße x 0,02 2 12

Nördliche Lippestraße x 2,50 2 12

Werner Straße / Königstraße x 1,25 2 12

Am Schlagbaum / Industriestraße x 0,22 2 12

Pantenweg x 0,26 2 12

Buckenstraße x 0,32 2 12

Gut Velmede x 0,77 2 12

Logistikpark A2 x 0,34 2 12

Weißer Landwehrgraben 1 x 0,07 2 12

Weißer Landwehrgraben 2 x 0,05 2 12

PW Reithalle x 0,12 2 12

PW Südliche Lippestraße x 0,22 2 12

PW Industriestraße x 0,19 2 12

Bei der Stadt Bergkamen/SEB ist das Prozessleitsystem Scada V10 im Einsatz

Die Kontrolle erfolgt über das Betriebsführungsprogramm Kanio und Betriebserfahrungen

Entwässerungs-
system
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Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2019

Zutreffendes ankreuzen!      Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr

Regenüberläufe
Netzbezeichnung 

nach AbwAG

Inspektion der 
Drossel- und der 
Messeinrichtung, 

beweglichen 
Wehre und Heber 

im BJ

Gängigkeit von 
Schiebern, 

Funktionsfähig-
keit der Mess- 

und Regel-
technik im BJ

Feststellung von 
Ablagerungen 

und 
Verstopfungen     

im BJ

zugehöriges Einleitungsbauwerk

Hoch-
wasser-

verschluss 
vorhanden

der Funktions-
fähigkeit der 
Hochwasser-
verschlüsse

 des 
Allgemein-
zustandes

auf Ab-
lagerungen 

im 
Einleitungs-

bereich

Bezeichnung TS MS Nr Anzahl Anzahl Anzahl Bezeichnung Anzahl Anzahl Anzahl
RÜ Im Alten Dorf x 3 4 12 12 S0000838 2 12

RÜ Königstraße x 2 4 12 12 S0006012 2 12

RÜ Ostenhellweg *1 x 11 *1 12 12 S0004363 2 12

*1 Drosselung erfolgt über das PW Gewerbestraße

Bei der Stadt Bergkamen/SEB ist das Prozessleitsystem Scada V10 im Einsatz

Die Kontrolle erfolgt über das Betriebsführungsprogramm Kanio und Betriebserfahrungen

Entwässerung
s-system
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Überwachungsbericht SüwVO Abw. 
RB - Regenbecken
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Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2019

Zutreffendes ankreuzen!

Regenüberlaufbecken (RÜB), 
Stauraumkanäle (SK), 

Regenrückhalteanlagen (RRA), 
Regenklärbecken (RKB), 

Regenversickerungsbecken 
(RVB), Retentionsbodenfilter 

(RBF)                 

Netzbezeichnung 
nach AbwAG

bedeutendes 
RKB im Sinne 

der SüwVO 
Abw

kontinuierliche 
Wasserstands-
messung vor-

handen

Wasser-
stands-

messung 
ausgewertet

zugehöriges 
Einleitungsbauwerk

Hoch-
wasser-

ver-
schluss 

vor-
handen 

der Funktions-
fähigkeit der 
Hochwasser-
verschlüsse

auf
Ablage-
rungen

der Drossel-
organe, 
Heber u. 
Wehre

der 
Pumpen

der MSR-
technik u. 
Fernüber-
wachung

der Reini-
gungs-
einrich-
tungen, 

Schiebern, 
Klappen, 

Armaturen

der System-
einstellung 

von 
Drossel 

und 
Messein-

richtungen

letzte 
Überprüfun
g der Geräte-

kennlinie 
der Mess-

einrichtung

letzte 
Überprüfung 
auf sichtbare 

Schäden

letzte 
Kalibrierung 
der Drossel

Typ Bezeichnung TS MS Nr lokal fern Bezeichnung Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Jahr Jahr Jahr

RK
B RKB Logistikpark A2 x x x x x S0006782 nein 12 1 12 12 12 1 2019 2019 2013

RR
A RRB Logistikpark A2 x x S0006782 nein 12 2019

RK
B

RKB Weißer 
Landwehrgraben 1 x 18 x x x x S0007873 nein 12 1 12 12 12 1 2019 2019

RK
B

RKB Weißer 
Landwehrgraben 2 x 17 x x x x S0007874 ja 1 12 1 12 12 12 1 2019 2019

RR
A RRB 600 Binsenheide x 6 S0001264 nein 12 2019

RR
A RRB Industriestraße x 12 S0004272 nein 12 2019

RR
A RRB Werner Straße x 2 S0005077 nein 12 2019

RÜ
B

RÜB 3.01                             
Rünther Straße x 2 x x x S0004761 nein 12 1 12 12 12 1 2019 2019 2016

RÜ
B RÜB Werner Straße x 2 x x x S0005077 nein 12 1 12 12 12 1 2019 2019 2010

RÜ
B SKU 1.01 Schlägelstraße x 2 x x x S0004277 nein 12 12 1 2019 2019

RR
A RRB Waldstraße x S0026349 nein 12 2019

RK
B RKB Rünthe - Beverbach x 2 x x x S0006561 nein *8 1 *8 *8 1 2019 2019 2019

RR
A RRB Rünthe - Beverbach x 2 x x S0006561 nein *8 2019

Bei der Stadt Bergkamen/SEB ist das Prozessleitsystem Scada V10 im Einsatz

Die Kontrolle erfolgt über das Betriebsführungsprogramm Kanio und Betriebserfahrungen

*8 = RKB / RRB Beverbach seit Mai 2019 in Betrieb

Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr

Störmelde- 
einrichtung 
vorhanden

Entwässerungs-
system
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Netzbetreiber: Stadt Bergkamen / SEB Berichtsjahr (BJ): 2019

Zutreffendes ankreuzen!     Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr

Einleitungsbauwerk bei Direkteinleitungen (Trennsystem)
Hochwasser-
verschluss 
vorhanden

der Funktions-
fähigkeit der 
Hochwasser-
verschlüsse

des Allgemein-
zustandes 

auf Ab-
lagerungen im 
Einleitungs-

bereich
Bezeichnung Anzahl Anzahl Anzahl

Schacht-Nr.: S0007101 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0000786 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0000838 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0002621 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0002773 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0003223 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0003814 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0003817 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0003936 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0003965 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004171 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004172 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004223 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004272 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004277 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0006561 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004324 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004363 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004761 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004765 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0004820 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0005034 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0005077 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0006012 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0006521 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0006782 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0007873 nein 2 2

Schacht-Nr.: S0007874 ja 1 2 2

Schacht-Nr.: S0007892 nein 2 2
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